
מדינת ישראל

משרד הבריאות

1 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

נפתית עכו לשכה :

2משגבמועצה אזורית :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

NW00005523נמרוד אדיריתקין2022/07/00026321/07/2022קצה קו יודפת תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

יודפת

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006224שובל בן תקין2022/06/00000501/06/2022מורן הרחבה

עזרא

בדיקה למתכות 

ברשת

תקין  מקג/ל <5 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  61.00תקיןמג/ל0.61ברזל ז

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.5 נחושת

NW00006225שובל בן תקין2022/06/00000601/06/2022מורן-גני ילדים

עזרא

בדיקה למתכות 

ברשת

תקין  מקג/ל <5 אPb עופרת



מדינת ישראל

משרד הבריאות

2 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.5>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.5 נחושת

NW00006608שובל בן תקין2022/06/00000701/06/2022קצה קו מורן

עזרא

בדיקה למתכות 

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

NW00006608תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00009331/08/2022קצה קו מורן מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567182 

תקיןמג/ל0.0016ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0004דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

2.00תקיןמג/ל0.002

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :4 סה"כ דגימות לישוב :

מורן

בדיקה למתכות ברשת 9

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

3 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

NW00006605תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00009231/08/2022קצה קו לוטם מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567183 

תקיןמג/ל0.001ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMQL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

1.00תקיןמג/ל0.001

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

לוטם

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

NW00006635תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00010201/09/2022קצה קו קורנית מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567184 

תקיןמג/ל0.0028ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMQL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

2.80תקיןמג/ל0.0028

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים



מדינת ישראל

משרד הבריאות

4 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

קורנית

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

נמרוד אדיריתקין2022/06/00001631/05/2022תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

נמרוד אדיריתקין2022/07/00022517/07/2022קצה קו תרדיוןNW00057896תרדיון תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :2 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

5 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

אשחר

טריהלומתנים 10

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

NW0000570081שובל בן תקין2022/02/00013116/02/2022כמון-הרחבה מגרש

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006210שובל בן תקין2022/02/00013016/02/2022כמון-מגרש משחקים

עזרא

10.00מי רשת חיפה תקין מקג/ל 1.0 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006579שובל בן תקין2022/02/00013216/02/2022קצה קו כמון

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006579נמרוד אדיריתקין2022/07/00023617/07/2022קצה קו כמון תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים



מדינת ישראל

משרד הבריאות

6 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :4 סה"כ דגימות לישוב :

כמון

טריהלומתנים 5

מי רשת חיפה 9

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

NW00005509הררית THM תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00009701/09/2022קצה קו מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567185 

תקיןמג/ל0.0025ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0004דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

2.90תקיןמג/ל0.0029

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

NW00006158נמרוד אדיריתקין2022/06/00001731/05/2022יחד - מרכז הישוב תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :2 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

7 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

הררית

טריהלומתנים 10

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

NW00006160שובל בן תקין2022/02/00013716/02/2022לבון-מרכז הישוב

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006583שובל בן תקין2022/02/00013816/02/2022קצה קו לבון

עזרא

70.00מי רשת חיפה תקין מקג/ל 7.0 אעופרת

10.00תקיןמג/ל0.10ברזלמי רשת חיפה ז

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006583תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00011504/09/2022קצה קו לבון מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567186 

תקיןמג/ל0.0019ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0007דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

2.60תקיןמג/ל0.0026

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

NW00037977שובל בן תקין2022/02/00013616/02/2022כניסה לישוב ליד הבוסטר

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה



מדינת ישראל

משרד הבריאות

8 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :4 סה"כ דגימות לישוב :

לבון

טריהלומתנים 5

מי רשת חיפה 9

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

NW00005520חרשים THM תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00008731/08/2022קצה קו מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567187 

תקיןמג/ל0.0043ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0009דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

5.20תקיןמג/ל0.0052

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

חרשים

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

9 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

NW00006615נמרוד אדיריתקין2022/07/00025921/07/2022קצה קו מצפה אביב תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

מצפה אבי"ב

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006216שובל בן תקין2022/02/00004209/02/2022שורשים-פעוטון

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה

NW00006648שובל בן תקין2022/02/00004309/02/2022קצה קו שורשים

עזרא

תקין מי רשת חיפה מקג/ל <1 אעופרת

ז תקיןמג/ל0.1>ברזלמי רשת חיפה

ז תקיןמג/ל0.1>נחושתמי רשת חיפה



מדינת ישראל

משרד הבריאות

10 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006648נמרוד אדיריתקין2022/07/00000930/06/2022קצה קו שורשים תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :3 סה"כ דגימות לישוב :

שורשים

טריהלומתנים 5

מי רשת חיפה 6

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

NW00005517חלוץ THM תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00009801/09/2022קצה קו מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567188 

תקיןמג/ל0.0054ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0007דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

6.10תקיןמג/ל0.0061

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים



מדינת ישראל

משרד הבריאות

11 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

חלוץ

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00005533בדיקה למתכות תקין2022/07/00019312/07/2022אבטליון-סוף קן מזכירות

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

NW00005533תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00009901/09/2022אבטליון-סוף קן מזכירות מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567189 

תקיןמג/ל0.0015ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0004דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

1.90תקיןמג/ל0.0019

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

NW00005656בדיקה למתכות תקין2022/07/00019412/07/2022אבטליון-הרחבה

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

NW00006150בדיקה למתכות תקין2022/07/00019512/07/2022אבטליון-גן ילדים

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת



מדינת ישראל

משרד הבריאות

12 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :4 סה"כ דגימות לישוב :

אבטליון

בדיקה למתכות ברשת 9

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

NW00005657בדיקה למתכות תקין2022/06/00008116/06/2022דמיידה-כניסה לישוב

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

NW00006095יעקב תקין2022/06/00008216/06/2022אחרי מקטין לחץ

שמעיה

בדיקה למתכות 

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  ז תקיןמג/ל0.1>ברזל

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

NW00006095תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00010001/09/2022אחרי מקטין לחץ מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567190 

תקיןמג/ל0.0025ברומופורםטריהלומתנים



מדינת ישראל

משרד הבריאות

13 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 תקיןמג/לMQL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

2.50תקיןמג/ל0.0025

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

NW00053382יעקב תקין2022/06/00008316/06/2022דמידה שכ' חדשה

שמעיה

בדיקה למתכות 

ברשת

תקין  מקג/ל <1 אPb עופרת

בדיקה למתכות 

ברשת

Fe  12.00תקיןמג/ל0.12ברזל ז

בדיקה למתכות 

ברשת

ז תקיןמג/לCu<0.1 נחושת

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :4 סה"כ דגימות לישוב :

דמיידה

בדיקה למתכות ברשת 9

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

NW00006636נמרוד אדיריתקין2022/07/00023717/07/2022קצה קו רא אל-עין תקין טריהלומתנים מג/ל <MRL Trihalomethan

es

 תקיןמג/לMRL>ברומודיכלורומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>ברומופורםטריהלומתנים

 תקיןמג/לMRL>דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

 תקיןמג/לTHM<MRL ,כלורופורםטריהלומתנים



מדינת ישראל

משרד הבריאות

14 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

ראס אל-עין

טריהלומתנים 5

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

NW00006628תקין טריהלומתניםתקין2022/10/00010101/09/2022קצה קו ערב אל נעים מג/ל <MQL מקורות ברומודיכלורומתן

פרטי-מעבדה 

מרכזית

567191 

תקיןמג/ל0.0104ברומופורםטריהלומתנים

תקיןמג/ל0.0007דיברומוכלוכומתןטריהלומתנים

טריהלומתנים -טריהלומתנים

 ערך סכומי

11.10תקיןמג/ל0.0111

 תקיןמג/לTHM<MQL ,כלורופורםטריהלומתנים

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :1 סה"כ דגימות לישוב :

ערב אל נעים

טריהלומתנים 5

סה"כ דגימות חריגות למועצה :סה"כ דגימות למועצה :  35 0



מדינת ישראל

משרד הבריאות

15 15מתוך עמוד 

06/07/2023 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202231/12/2022

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

אבטליון אשחר דמיידה הררית חלוץ חרשים

בדיקה למתכות ברשת 9 0 9 0 0 0

טריהלומתנים 5 10 5 10 5 5

מי רשת חיפה 0 0 0 0 0 0

סה"כ דגימות חריגות ללשכה : 0 35 סה"כ דגימות ללשכה :

אבטליון אשחר דמיידה הררית חלוץ חרשים

בדיקה למתכות ברשת 9 0 9 0 0 0

טריהלומתנים 5 10 5 10 5 5

מי רשת חיפה 0 0 0 0 0 0

סה"כ דגימות חריגות לדוח : 0 35 סה"כ דגימות לדוח :

אבטליון אשחר דמיידה הררית חלוץ חרשים

בדיקה למתכות ברשת 9 0 9 0 0 0

טריהלומתנים 5 10 5 10 5 5

מי רשת חיפה 0 0 0 0 0 0



יודפת כמון לבון לוטם מורן מצפה אבי"ב ערב אל נעים קורנית ראס אל-עין שורשים

0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 9 9 0 0 0 0 0 0 6

יודפת כמון לבון לוטם מורן מצפה אבי"ב ערב אל נעים קורנית ראס אל-עין שורשים

0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 9 9 0 0 0 0 0 0 6

יודפת כמון לבון לוטם מורן מצפה אבי"ב ערב אל נעים קורנית ראס אל-עין שורשים

0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 9 9 0 0 0 0 0 0 6


