
מדינת ישראל

משרד הבריאות

1 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

נפתית עכו לשכה :

2משגבמועצה אזורית :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/01/00392021/01/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/02/00337417/02/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/03/00330818/03/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/04/00264209/04/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.7 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/05/00267913/05/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.7 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/06/00242411/06/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

2 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/07/00198608/07/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/08/00136804/08/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/09/00145803/09/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/09/00315316/09/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/10/00388427/10/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/11/00402724/11/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

3 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005658נמרוד אדיריתקין2025/12/00394023/12/2025יודפת-כניסה לישוב ליד ביס תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/01/00391321/01/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/02/00337017/02/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/03/00331018/03/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/04/00265409/04/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/05/00268913/05/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

4 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/06/00242311/06/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/07/00198908/07/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/08/00136704/08/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/09/00147803/09/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/09/00316616/09/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/10/00387827/10/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

5 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:יודפתישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/11/00401324/11/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006194נמרוד אדיריתקין2025/12/00393923/12/2025יודפת-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/01/00169906/01/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/02/00178805/02/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

6 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/03/00173105/03/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/04/00114701/04/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/04/00404923/04/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/05/00445028/05/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224יסמין טפטהתקין2025/06/00347123/06/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/07/00347621/07/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

7 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/08/00287818/08/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/09/00313116/09/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/10/00208116/10/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/11/00235311/11/2025מורן הרחבה חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006224נמרוד אדיריתקין2025/12/00219509/12/2025מורן הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/01/00169406/01/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

8 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/02/00179205/02/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/03/00172205/03/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/04/00115701/04/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/04/00405023/04/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/05/00444728/05/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225יסמין טפטהתקין2025/06/00347223/06/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

9 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורןישוב :

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/07/00347521/07/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/08/00286418/08/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/09/00312616/09/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/10/00205716/10/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/11/00235011/11/2025מורן-גני ילדים חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006225נמרוד אדיריתקין2025/12/00221009/12/2025מורן-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

10 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/01/00168706/01/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/02/00181005/02/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/03/00172905/03/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/04/00115401/04/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/04/00405123/04/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/05/00444528/05/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

11 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659יסמין טפטהתקין2025/06/00347323/06/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/07/00348821/07/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/08/00287118/08/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/09/00311016/09/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/10/00206816/10/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/11/00233611/11/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

12 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005659נמרוד אדיריתקין2025/12/00219609/12/2025לוטם-חורשת צביקה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/01/00168606/01/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/02/00179305/02/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/03/00173005/03/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/04/00114501/04/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/04/00405223/04/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

13 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/05/00444828/05/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207יסמין טפטהתקין2025/06/00347423/06/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/07/00347721/07/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/08/00287418/08/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/09/00310916/09/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/10/00208416/10/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

14 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לוטםישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/11/00234911/11/2025לוטם-מרכז הישוב חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006207נמרוד אדיריתקין2025/12/00219909/12/2025לוטם-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006140נמרוד אדיריתקין2025/01/00118401/01/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/01/00443727/01/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

15 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006140משה דייןתקין2025/02/00443724/02/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/03/00449326/03/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/04/00383722/04/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/05/00339220/05/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/06/00291517/06/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/07/00283315/07/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

16 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006140משה דייןתקין2025/08/00220111/08/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/09/00200208/09/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/10/00196615/10/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/11/00156804/11/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/12/00138102/12/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006140משה דייןתקין2025/12/00448830/12/2025תובל-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

17 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006222נמרוד אדיריתקין2025/01/00118501/01/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/01/00443427/01/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/02/00443824/02/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/03/00448726/03/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/04/00382722/04/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/05/00338720/05/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

18 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006222משה דייןתקין2025/06/00291217/06/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/07/00282915/07/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/08/00220411/08/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/09/00200508/09/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/10/00196315/10/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/11/00157504/11/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

19 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:תובלישוב :

NW00006222משה דייןתקין2025/12/00138002/12/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006222משה דייןתקין2025/12/00448930/12/2025תובל-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :28 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/01/00389321/01/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/02/00336717/02/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/03/00331218/03/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

20 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/04/00266209/04/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/05/00267813/05/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/06/00243711/06/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/07/00197108/07/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/08/00137504/08/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/09/00144703/09/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

21 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/09/00360518/09/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/10/00389827/10/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/11/00414425/11/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005562נמרוד אדיריתקין2025/12/00394223/12/2025מורשת-מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/01/00389921/01/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/02/00337117/02/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

22 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/03/00330618/03/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/04/00266309/04/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/05/00268413/05/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/06/00242911/06/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/07/00197708/07/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/08/00138104/08/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

23 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/09/00143503/09/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/09/00361118/09/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/10/00387627/10/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/11/00414625/11/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006086נמרוד אדיריתקין2025/12/00393723/12/2025מורשת-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/01/00390321/01/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

24 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/02/00335717/02/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/03/00331318/03/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/04/00266409/04/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/05/00267213/05/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/06/00243611/06/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/07/00197208/07/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

25 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/08/00137204/08/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/09/00145903/09/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/09/00361318/09/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/10/00388327/10/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/11/00414125/11/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006184נמרוד אדיריתקין2025/12/00394323/12/2025מורשת-מורשת חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

26 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/01/00391421/01/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/02/00336817/02/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/03/00331118/03/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/04/00266509/04/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/05/00268313/05/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/06/00244111/06/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

27 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/07/00198008/07/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/08/00137604/08/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/09/00144803/09/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/09/00361518/09/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/10/00389727/10/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/11/00414225/11/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

28 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מורשתישוב :

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006185נמרוד אדיריתקין2025/12/00393323/12/2025מורשת-מורשת ישנה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :52 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/01/00387921/01/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/02/00337217/02/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/03/00332118/03/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/04/00265509/04/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

29 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/05/00267113/05/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/06/00243311/06/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/07/00197908/07/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/08/00138304/08/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/09/00147203/09/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/09/00360618/09/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

30 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/10/00388227/10/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/11/00403324/11/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006191נמרוד אדיריתקין2025/12/00410024/12/2025קורנית-מזכירות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/01/00388421/01/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/02/00337717/02/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/03/00331518/03/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

31 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/04/00266009/04/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/05/00268013/05/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/06/00242711/06/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/07/00199208/07/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/08/00136404/08/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/09/00146503/09/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

32 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:קורניתישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/09/00360818/09/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/10/00387527/10/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/11/00400424/11/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006192נמרוד אדיריתקין2025/12/00410324/12/2025קורנית-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

33 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/01/00387321/01/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/02/00344017/02/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/03/00335318/03/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/04/00207107/04/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/05/00243612/05/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/06/00235010/06/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

34 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/07/00180807/07/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/08/00139404/08/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/09/00146703/09/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/09/00313816/09/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/10/00410828/10/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/11/00403124/11/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

35 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

NW00006152 אשחר-רחוב אמצעי מקטין

לחץ

נמרוד אדיריתקין2025/12/00395023/12/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/01/00388521/01/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/02/00343417/02/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/03/00335118/03/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/04/00205607/04/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/05/00242712/05/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

36 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/06/00234710/06/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/07/00180707/07/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/08/00140004/08/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/09/00146803/09/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/09/00315916/09/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/10/00411628/10/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

37 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/11/00402624/11/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006153נמרוד אדיריתקין2025/12/00396023/12/2025אשחר-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/01/00388821/01/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/02/00342517/02/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/03/00334518/03/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/04/00206707/04/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

38 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/05/00244412/05/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/06/00232610/06/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/07/00181507/07/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/08/00139004/08/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/09/00143303/09/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/09/00317116/09/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

39 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/10/00412028/10/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/11/00401424/11/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/12/00395523/12/2025תרדיון-כניסת מקורותNW00007288תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/01/00387621/01/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/02/00343717/02/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/03/00334418/03/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

40 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/04/00206907/04/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/05/00244512/05/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/06/00234910/06/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/07/00181707/07/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/08/00139204/08/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/09/00146603/09/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

41 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אשחרישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/09/00316216/09/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/10/00412528/10/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/11/00402024/11/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/12/00395123/12/2025תרדיון-בית רבין/הלן דורוןNW00007289תרדיון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :52 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/01/00170706/01/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

42 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/02/00180505/02/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/03/00170505/03/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/04/00113501/04/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/04/00384022/04/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/05/00445928/05/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081יסמין טפטהתקין2025/06/00347523/06/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

43 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/07/00346521/07/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/08/00286618/08/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/09/00312516/09/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/10/00206116/10/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/11/00233911/11/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW0000570081נמרוד אדיריתקין2025/12/00221109/12/2025כמון-הרחבה מגרש תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

44 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/01/00170306/01/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/02/00180705/02/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/03/00170605/03/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/04/00113301/04/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/04/00383322/04/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/05/00445728/05/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

45 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210יסמין טפטהתקין2025/06/00347623/06/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/07/00346421/07/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/08/00285718/08/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/09/00312316/09/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/10/00207216/10/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/11/00233511/11/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

46 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמוןישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006210נמרוד אדיריתקין2025/12/00220609/12/2025כמון-מגרש משחקים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/01/00390921/01/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/02/00336417/02/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/03/00332018/03/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083יסמין טפטהתקין2025/03/00343919/03/2025יחד - חיבור מקורות תקיןחוזרת מג/ל 0.35 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

47 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

תקין0.2NTUעכירותחוזרת

 1CFU/100>קוליפורםחוזרת

ml

תקין

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/04/00265109/04/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/05/00268513/05/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/06/00242611/06/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/07/00198208/07/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/08/00137704/08/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

48 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/09/00145003/09/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/09/00316916/09/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/10/00387927/10/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/11/00400824/11/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006083נמרוד אדיריתקין2025/12/00393423/12/2025יחד - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/01/00391521/01/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

49 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/02/00336917/02/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/03/00330418/03/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158יסמין טפטהתקין2025/03/00344019/03/2025יחד - מרכז הישוב תקיןחוזרת מג/ל 0.35 כלור

תקין0.2NTUעכירותחוזרת

 1CFU/100>קוליפורםחוזרת

ml

תקין

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/04/00264709/04/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/05/00267313/05/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/06/00243411/06/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

50 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/07/00198808/07/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/08/00137804/08/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/09/00145603/09/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/09/00315516/09/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/10/00388827/10/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/11/00401124/11/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

51 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006158נמרוד אדיריתקין2025/12/00394123/12/2025יחד - מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/01/00390821/01/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/02/00335817/02/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/03/00330018/03/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213יסמין טפטהתקין2025/03/00343719/03/2025הררית-מרכז הישוב תקיןחוזרת מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותחוזרת

 1CFU/100>קוליפורםחוזרת

ml

תקין

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/04/00264609/04/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

52 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/05/00269113/05/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/06/00243911/06/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/07/00198508/07/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/08/00136604/08/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/09/00147703/09/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/09/00314016/09/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

53 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/10/00387427/10/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/11/00404124/11/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006213נמרוד אדיריתקין2025/12/00393223/12/2025הררית-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/01/00389721/01/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/02/00337317/02/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריחריג2025/03/00330118/03/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמאגר CFU/100 

ml

<1 E.coli (MUG)



מדינת ישראל

משרד הבריאות

54 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 3CFU/100קוליפורםמיקרוביאלית

ml

חריג

NW00006214יסמין טפטהתקין2025/03/00343819/03/2025הררית-שכונה חדשה תקיןחוזרת מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותחוזרת

 1CFU/100>קוליפורםחוזרת

ml

תקין

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/04/00265009/04/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/05/00268713/05/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/06/00242511/06/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/07/00198308/07/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

55 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/08/00136304/08/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/09/00147303/09/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/09/00314616/09/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/10/00388127/10/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/11/00402124/11/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006214נמרוד אדיריתקין2025/12/00393123/12/2025הררית-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

56 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:הרריתישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב :56 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/01/00117301/01/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/01/00443127/01/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/02/00444224/02/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/03/00449426/03/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/04/00384222/04/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

57 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/05/00339320/05/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/06/00291817/06/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/07/00282815/07/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/08/00219311/08/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/09/00199908/09/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/10/00197115/10/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

58 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/11/00158004/11/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/12/00137602/12/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006160נמרוד אדיריתקין2025/12/00449930/12/2025לבון-מרכז הישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/01/00117801/01/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/01/00442727/01/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/02/00443324/02/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

59 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/03/00449126/03/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/04/00382522/04/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/05/00338420/05/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/06/00292117/06/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/07/00283415/07/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/08/00220511/08/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

60 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:לבוןישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/09/00199408/09/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/10/00196515/10/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/11/00157204/11/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/12/00138202/12/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037977נמרוד אדיריתקין2025/12/00450030/12/2025כניסה לישוב ליד הבוסטר תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :28 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

61 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/01/00117501/01/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/01/00443327/01/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/02/00443024/02/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/03/00449826/03/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/04/00406823/04/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/05/00339120/05/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

62 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/06/00291017/06/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/07/00282615/07/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/08/00218911/08/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/09/00199308/09/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/10/00197015/10/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/11/00156404/11/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

63 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/12/00138302/12/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006100 חרשים-גמל מים שכונה

חדשה

נמרוד אדיריתקין2025/12/00450130/12/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/01/00117901/01/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/01/00443027/01/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/02/00442924/02/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/03/00449026/03/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

64 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/04/00406923/04/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/05/00338220/05/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/06/00291117/06/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/07/00283515/07/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/08/00219611/08/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/09/00199708/09/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

65 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חרשיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/10/00196215/10/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/11/00156604/11/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/12/00138402/12/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006101נמרוד אדיריתקין2025/12/00450230/12/2025חרשים-שכונה חדשה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :28 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/01/00387221/01/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

66 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/02/00336017/02/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/03/00330518/03/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/04/00264309/04/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/05/00267413/05/2025מצפה אביב-כניסה לישוב חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/06/00242811/06/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/07/00199108/07/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

67 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/08/00136904/08/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/09/00147903/09/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/09/00360918/09/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/10/00387727/10/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/11/00414325/11/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005661נמרוד אדיריתקין2025/12/00393823/12/2025מצפה אביב-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

68 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/01/00389621/01/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/02/00336217/02/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/03/00331618/03/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/04/00264509/04/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/05/00269313/05/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/06/00243111/06/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

69 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/07/00197408/07/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/08/00137004/08/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/09/00148203/09/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/09/00361218/09/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/10/00389327/10/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/11/00414525/11/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

70 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:מצפה אבי"בישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006183נמרוד אדיריתקין2025/12/00393523/12/2025מצפה אביב-גני ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:רקפתישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/01/00388221/01/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/02/00343017/02/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/03/00335618/03/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

71 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:רקפתישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/04/00205407/04/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/05/00242812/05/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/06/00234210/06/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/07/00182707/07/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/08/00139604/08/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/09/00145703/09/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

72 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:רקפתישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/09/00316416/09/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/10/00390127/10/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/11/00402324/11/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/12/00396623/12/2025כניסה מועצה מקומיתNW00006736בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/01/00387821/01/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/02/00342717/02/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

73 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:רקפתישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/03/00335418/03/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/04/00205107/04/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/05/00243012/05/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/06/00234410/06/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/07/00181307/07/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/08/00138404/08/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

74 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:רקפתישוב :

נמרוד אדיריתקין2025/09/00146103/09/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/09/00317216/09/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/10/00389927/10/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/11/00403924/11/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

נמרוד אדיריתקין2025/12/00394523/12/2025מפעל הפיסNW00006737בי"ס אזורי משגב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

75 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006120משה דייןתקין2025/01/00388021/01/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/02/00341817/02/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/03/00335218/03/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/04/00204707/04/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/05/00243212/05/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/06/00235110/06/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

76 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006120משה דייןתקין2025/07/00180907/07/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/08/00139504/08/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/09/00144303/09/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/09/00315616/09/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/10/00411028/10/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006120משה דייןתקין2025/11/00402224/11/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

77 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006120משה דייןתקין2025/12/00395723/12/2025שורשים-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/01/00388121/01/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/02/00343917/02/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/03/00335818/03/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/04/00204807/04/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/05/00244112/05/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

78 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006216משה דייןתקין2025/06/00233610/06/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/07/00180507/07/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/08/00140104/08/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/09/00145503/09/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/09/00314816/09/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/10/00411528/10/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

79 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:שורשיםישוב :

NW00006216משה דייןתקין2025/11/00401924/11/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006216משה דייןתקין2025/12/00394923/12/2025שורשים-פעוטון תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/01/00169306/01/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/02/00181305/02/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/03/00171905/03/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

80 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/04/00113201/04/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/04/00405323/04/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/05/00445328/05/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090יסמין טפטהתקין2025/06/00347923/06/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/07/00346621/07/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/08/00287618/08/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

81 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/09/00311516/09/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/10/00208516/10/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/11/00234611/11/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006090נמרוד אדיריתקין2025/12/00219409/12/2025ואדי סאלמה-בית מעתוק תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/01/00168806/01/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/02/00179505/02/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

82 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/03/00171505/03/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/04/00113701/04/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/04/00405423/04/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/05/00445428/05/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

יסמין טפטהתקין2025/06/00348023/06/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/07/00347421/07/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

83 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/08/00286818/08/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/09/00311816/09/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/10/00206416/10/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/11/00235411/11/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006155 ואדי סאלמה בס חטיבה

תחתונה

נמרוד אדיריתקין2025/12/00219309/12/2025 תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/01/00169706/01/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

84 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/02/00180605/02/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/03/00171805/03/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/04/00115301/04/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/04/00405523/04/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/05/00452028/05/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156יסמין טפטהתקין2025/06/00348123/06/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

85 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/07/00347821/07/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/08/00286318/08/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/09/00312016/09/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/10/00206216/10/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/11/00234011/11/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006156נמרוד אדיריתקין2025/12/00219009/12/2025ואדי סאלמה -בס יסודי תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

86 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/01/00168106/01/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/02/00180305/02/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/03/00171405/03/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/04/00115201/04/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/04/00405623/04/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/05/00445528/05/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

87 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354יסמין טפטהתקין2025/06/00348223/06/2025כניסה לישוב סלמה חריגמיקרוביאלית מג/ל 0.6 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/07/00348221/07/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/08/00287718/08/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/09/00313016/09/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/10/00206516/10/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/11/00234811/11/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

88 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:סלמהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00067354נמרוד אדיריתקין2025/12/00220509/12/2025כניסה לישוב סלמה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :52 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/01/00117601/01/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/01/00443627/01/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/02/00444124/02/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/03/00450226/03/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

89 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/04/00383922/04/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/05/00338120/05/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/06/00291717/06/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/07/00283115/07/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/08/00219911/08/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/09/00199208/09/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

90 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/10/00196415/10/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/11/00157004/11/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/12/00137802/12/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006230נמרוד אדיריתקין2025/12/00450330/12/2025חלוץ-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/01/00118001/01/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/01/00442927/01/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

91 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/02/00443224/02/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/03/00449726/03/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/04/00382822/04/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/05/00338020/05/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/06/00292417/06/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/07/00283215/07/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

92 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/08/00219811/08/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/09/00199108/09/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/10/00196715/10/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/11/00157304/11/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/12/00138502/12/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006562נמרוד אדיריתקין2025/12/00450430/12/2025חלוץ מרכז ישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

93 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חלוץישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :28 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/01/00391621/01/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/02/00337517/02/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/03/00331818/03/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/04/00265709/04/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.1NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

94 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/05/00268113/05/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/06/00244011/06/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/07/00199308/07/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/08/00137904/08/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/09/00147503/09/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/09/00314916/09/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

95 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/10/00388727/10/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/11/00401624/11/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005656נמרוד אדיריתקין2025/12/00396823/12/2025אבטליון-הרחבה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/01/00390221/01/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/02/00335417/02/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/03/00331918/03/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

96 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/04/00264409/04/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/05/00267713/05/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/06/00243211/06/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/07/00198708/07/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/08/00138004/08/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/09/00147603/09/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין



מדינת ישראל

משרד הבריאות

97 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:אבטליוןישוב :

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/09/00316516/09/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/10/00389127/10/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/11/00403224/11/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006150נמרוד אדיריתקין2025/12/00397123/12/2025אבטליון-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/01/00390521/01/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

98 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/02/00336117/02/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/03/00330318/03/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/04/00265909/04/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/05/00269013/05/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/06/00243511/06/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/07/00197008/07/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

99 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/08/00138204/08/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/09/00148103/09/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/09/00360318/09/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/10/00389027/10/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/11/00414725/11/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005657נמרוד אדיריתקין2025/12/00393623/12/2025דמיידה-כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

100 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/01/00389821/01/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/02/00335517/02/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/03/00330918/03/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/04/00265209/04/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/05/00269213/05/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/06/00243811/06/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

101 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/07/00197608/07/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/08/00136504/08/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/09/00148003/09/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/09/00361018/09/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/10/00388527/10/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/11/00414025/11/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

102 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:דמיידהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006095נמרוד אדיריתקין2025/12/00393023/12/2025אחרי מקטין לחץ תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/01/00170206/01/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/02/00181105/02/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/03/00171305/03/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/04/00113801/04/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

103 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/04/00383822/04/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/05/00446828/05/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650יסמין טפטהתקין2025/06/00348323/06/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/07/00348321/07/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/08/00286218/08/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/09/00312416/09/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

104 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/10/00207116/10/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/11/00233811/11/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005650נמרוד אדיריתקין2025/12/00221409/12/2025כמאנה-חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/01/00169606/01/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/02/00181205/02/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/03/00171105/03/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

105 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/04/00114801/04/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/04/00383122/04/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/05/00446128/05/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091יסמין טפטהתקין2025/06/00348423/06/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/07/00347321/07/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/08/00287918/08/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

106 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/09/00313316/09/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/10/00208016/10/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/11/00234511/11/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006091נמרוד אדיריתקין2025/12/00220409/12/2025כמאנה-גן ילדים מזרחית תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/01/00170406/01/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/02/00180105/02/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

107 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/03/00172605/03/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/04/00115501/04/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/04/00383622/04/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/05/00445128/05/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092יסמין טפטהתקין2025/06/00348523/06/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/07/00346821/07/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

108 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:כמאנהישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/08/00287218/08/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/09/00311716/09/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/10/00208216/10/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/11/00236011/11/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006092נמרוד אדיריתקין2025/12/00220809/12/2025כמאנה-שכונת ג לסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :39 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

109 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חוסנייהישוב :

NW00005716משה דייןתקין2025/01/00169006/01/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/02/00180005/02/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/03/00171605/03/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/04/00114101/04/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/04/00405723/04/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/05/00446528/05/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

110 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חוסנייהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716יסמין טפטהתקין2025/06/00348623/06/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/07/00346721/07/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/08/00288218/08/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/09/00312716/09/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/10/00208816/10/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/11/00235511/11/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

111 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חוסנייהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005716משה דייןתקין2025/12/00220309/12/2025חוסניה - חיבור מקורות תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/01/00168506/01/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.1 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/02/00180205/02/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/03/00172805/03/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/04/00114301/04/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/04/00405823/04/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

112 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חוסנייהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/05/00445228/05/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717יסמין טפטהתקין2025/06/00348723/06/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/07/00348421/07/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/08/00288318/08/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/09/00311116/09/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/10/00207316/10/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

113 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:חוסנייהישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/11/00235711/11/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005717משה דייןתקין2025/12/00219809/12/2025חוסנייה - גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/01/00169506/01/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/02/00179805/02/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/03/00170805/03/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

114 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/04/00115001/04/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/04/00407023/04/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/05/00447028/05/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719יסמין טפטהתקין2025/06/00347723/06/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/07/00347021/07/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/08/00286518/08/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

115 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/09/00311416/09/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/10/00207016/10/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/11/00235611/11/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00005719נמרוד אדיריתקין2025/12/00218909/12/2025ראס אלעין-שכונת נקולא תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 CFU/100פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמיםקוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/01/00168406/01/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/02/00179405/02/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

116 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/03/00170705/03/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/04/00114901/04/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/04/00407123/04/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/05/00446728/05/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978יסמין טפטהתקין2025/06/00347823/06/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/07/00348521/07/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

117 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ראס אל-עיןישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/08/00286018/08/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/09/00311616/09/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/10/00207916/10/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/11/00235211/11/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00037978נמרוד אדיריתקין2025/12/00220909/12/2025ליד בית עלמין תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :



מדינת ישראל

משרד הבריאות

118 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/01/00388921/01/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/02/00342417/02/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/03/00334718/03/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/04/00205207/04/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/05/00244712/05/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/06/00234110/06/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.5 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

119 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/07/00181107/07/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/08/00140604/08/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/09/00144903/09/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/09/00313616/09/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/10/00412728/10/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/11/00400224/11/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

120 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006096נמרוד אדיריתקין2025/12/00396223/12/2025ערב אל נעים-כניסה תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/01/00388721/01/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/02/00342917/02/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/03/00334918/03/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/04/00204607/04/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/05/00243112/05/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

121 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/06/00233510/06/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/07/00180207/07/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/08/00140204/08/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/09/00144503/09/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/09/00313716/09/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/10/00411928/10/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

122 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:ערב אל נעיםישוב :

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/11/00400524/11/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006098נמרוד אדיריתקין2025/12/00396523/12/2025ערב אל נעים-גן ילדים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :26 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

NW00006148נמרוד אדיריתקין2025/01/00117001/01/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/01/00442827/01/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/02/00443124/02/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

123 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/03/00448926/03/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/04/00382922/04/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/05/00339620/05/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/06/00291917/06/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/07/00282715/07/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/08/00219011/08/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

124 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/09/00200408/09/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/10/00196115/10/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.4 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/11/00156704/11/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/12/00139002/12/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00006148משה דייןתקין2025/12/00449630/12/2025פלך כניסה לישוב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/01/00117101/01/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

125 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/01/00443227/01/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'משה דייןתקין2025/02/00443624/02/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/03/00449526/03/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/04/00383222/04/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/05/00339420/05/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'תקיןמיקרוביאליתתקין2025/06/00292517/06/2025פלך- כניסה לשכ' ב מג/ל 0.3 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

126 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'משה דייןתקין2025/07/00283015/07/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/08/00219711/08/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'משה דייןתקין2025/09/00199608/09/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/10/00196915/10/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'משה דייןתקין2025/11/00157704/11/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'נמרוד אדיריתקין2025/12/00138702/12/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

127 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085537'משה דייןתקין2025/12/00449730/12/2025פלך- כניסה לשכ' ב תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/01/00117201/01/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/01/00443527/01/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/02/00444024/02/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/03/00450326/03/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538פיראס תקין2025/04/00382422/04/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים

ג'יריס

תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

128 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/05/00339520/05/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/06/00292217/06/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/07/00282515/07/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/08/00219511/08/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורם ממוצעמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/09/00200608/09/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/10/00196815/10/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור



מדינת ישראל

משרד הבריאות

129 129מתוך עמוד 

17/02/2026 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/202531/12/2025

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

תאגיד - קולחי משגב ספק:פלךישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/11/00157604/11/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538נמרוד אדיריתקין2025/12/00138802/12/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.2 כלור

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

NW00085538משה דייןתקין2025/12/00449830/12/2025פלך מרכז קיבוץ קראוונים תקיןמיקרוביאלית מג/ל 0.3 כלור

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

 1CFU/100>קוליפורםמיקרוביאלית

ml

תקין

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :42 סה"כ דגימות לישוב :

סה"כ דגימות חריגות למועצה :סה"כ דגימות למועצה :  743 1

סה"כ דגימות חריגות ללשכה : 1 743 סה"כ דגימות ללשכה :

סה"כ דגימות חריגות לדוח : 1 743 סה"כ דגימות לדוח :


